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Sprava o uplnej opravnenej in§pekcii zhody,

o vysledkoch integralnej opravnenej kalibracie a opravnenej skusky
automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich stavovych a referen¢nych veli€in
instalovaného v prevadzke ,Vyroba oxidu hore€natého v rotaénych peciach® na technologickom
zariadeni rotaéna pec €. 1 v spoloénosti
SMZ, a.s. JelSava.

Nézov akredifovaného indpekéného EKO-TERM SERVIS s. 1. 0.

organu / opravnenej osoby podla § . . .
58 ods. 2 pism. a) zédkona & Napajadia 11/2743, 040 12 Kosice

146/202023 Z. z
ICO: 316 956 71

Cislo sprévy. 02/471/2023 Datum:  19.12.2023

Prevadzkovatel: SMZ, a.s. Jelsava
Teplavoda 671, 049 16 Jelsava

ICO: 31685340

Druh opravnenej technickej ¢innosti:  Opravnena inSpekcia zhody automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich
stavovych a referenénych veli¢in podla § 20 ods. 1 pism. d) bodu 1 zakona ¢. 137/2010
Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov

Cislo objednévky: 23200V3118 Datum:  10.11.2023
Dni opravnenej technickej ¢innosti: 1311 -16.11.2023

Osoba zodpovedna za opravnenu Ing. Juraj Bél
indpekciu zhody (indpektor) podia § Rozhodnutie MZP SR

58 onds. 4 prsm d) zakona ¢ X ARNAOOINAA

---- = & 46098/2014 zo dia
146/2023 Z. z.

Sprava obsahuje. 13 stran
5 priloh

Udel opravnene| technickej cinnosti.

1. UpIna kontrola AMS-E podla § 14 ods. 1 pism. a), § 14 ods 2 pism. g), v ramci ktorej sa na mieste inStalovania AMS-E
vykona uplna opravnena skuska podia § 14 ods. 3 pism. c) vyhlasky MZP SR €. 249/2023 Z. z. — objemovy prietok.

2. Periodicka kontrola automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich referenénych veli¢in podla § 14 ods 1 pism
b) a § 14 ods. 4 pism. ¢) vyhlasky MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov — PZL, referenéna
veli¢inaa TZL

Tato spréava sa moze bez stihlasu indpekcného organu reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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SKRATKY

Skratky

AMS-E automatizovany meraci systém emisii (Automated Emission Measuring System) tieZ AEMS

QAL urovne zabezpecenia kvality (Quality Assurance Levels)

CEN curépsky vybor pro normalizéciu {Comité Eurcpéen de Normalisation)

EQ emisna veli¢ina (Emission Quantity (measurand))

EL (ELV) hodnota emisného limitu (Emission Limit Value)

EN eurdpska norma

1S interval spolahlivosti

ISO medzinarodna organizacia pre normalizaciu (International Organization for Standardization)

|1ZP inépektorat Zivotného prostredia

KL kalibraéné laboratérium

MZP ministerstvo Zivotného prostredia

000V organ ochrany ovzdusia

PHH priemerna hodinova hodnota

PDH priemerna denna hodnota

PMH priemerna mesacna hodnota

PZL plynné znecistujuce latky

QAL uroven zabezpedovania kvality (Quality Assurance Level)

Sizp Slovenska inspokeia Zivotncho prostredia

SL skusobné laboratérium

SRM Standardna referenéna metoda

STN slovenska technicka nerma

TOO technicko-organizaéné opatrenia

TPP technicko-prevadzkove parametre

VKR validovany kalibraény rozsah

Tato sprava sa mdZe bez suhlasu inspekéného organu reprodukovat iba ako celok a v nezmenenej podobe
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SUHRN
| Prevadzka: .Vyroba magnezitového slinku v rotacnych a $achtovych peciach”
Zdroje / zariadenia vzniku emisii. Vyroba magnezitového slinku v rotaénych a $achtovych peciach / rotaéna pec ¢. 1
Cas / rezim prevédzky: Kontinuaina prevadzka — jednoreZimova a emisne premenliva
P
Vykon: Normativny — 125 kt / rok, pri roénom fonde pracovnéhe €asu 8700 h / r, pocas vykenu
skusok 13.11 = 16.11.2023 bola vyrobna kapacita : 250,6; 268,3; 267.6 a 226.6 t /24 h.
Vstupné suroviny a paliva.. Surovina: primarna surovina — rezim prevadzky 2
Palivo horédka RP — zemny plyn
Objekt inSpekcie zhody: AMS monitorujuci ZL v dymovode RP ¢.1
Hmotnostné koncentracie: CO, NOx, SOza TZL.
Merané zloZky: Stavove veliiny: teplota, tlak, vihkost a objemovy prietok.
Referencna velicina: kyslik.
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Specifikovana ani v dokumentacii AMS-E.

Pouéenie ¢ plathosti upozornenia na zhodu/nezhodu:

Priloha & 5 k vyhladke MZP SR &. 249/2023 Z. z.

Neuréovana zhoda, poZiadavka nie je ustanovena predpisom ani suUhlasom/povolenim a

pre danu veliginu nie je

Skratené znenie, Uplny platny text vid prisludné ustanovenie vyhladky MZP SR & 249/2023 2. z.

Kalibracia vykonana s pouZitim $tandardnej referenénej metodiky (SRM).

Posudenie zhody/nezhody vykonané na zaklade vysledkov internej subdodavky EKO-TERM SERVIS sr.o. — SL.
Posudenie zhody/nezhody vykonané na zaklade vysledkov internej subdodavky EKO-TERM SERVIS s.r.o. - KL
Hodnotené ako stiéast merania objemoveého prietoku odpadového plynu, nie ako samostatny merany parameter.

Sprava o opravnene] inSpekcii zhody, vysledky opravnenych
technickych  ¢innosti  anazor o zhode/nezhode objektu
opravneng] indpekcic zhody s uréenymi poZiadavkami nie s
sthlasom, ktory je vydavany organom ochrany ovzdusia podla
véeobecne zavaznych pravnych predpisov aani nezakladaju
narok na vydanie suhlasu.

Podla § 58 ods. 7 pism. a) zakona ¢. 146/2023 Z. z. je sprava o vysledkoch indpekcii zhody dokladom na Uradné ucely konania
pred povolujlucim organom a inSpekciou.
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